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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

03-01/17 ВК1 
Внутренние системы водоснабжения и 
канализации 

 

03-09/15 ВК2 
Насосная станция хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 

 

03-01/17 ОВ Отопление вентиляция и кондиционирование  

03-01/17 ТМ1 
Индивидуально-тепловой пункт. 
Тепломеханические решения 

 

03-01/17 ТМ2 
Индивидуально-тепловой пункт. Узел учета 
тепловой энергии 

 

03-01/17 АТМ 
Индивидуально-тепловой пункт. 
Автоматизация тепломеханических решений 

 

03-01/17 ЭОМ 
Силовое оборудование. Электрическое 
освещение 

 

03-09/17ЭГ Молниезащита  

03-01/17 СС1 Структурированная кабельная система  

03-01/17 СС2 
Диспетчеризация инженерного и лифтового 
оборудования 

 

03-01/17 СС3 Система коллективного приема ТВ (Домофон)  

03-01/17 ПС Автоматическая пожарная сигнализация  

03-01/17 РТ1 
Радиосвязь, радиовещание, телевидение 

Книга 1. Радиофикация 
 

03-01/17 РТ2 
Радиосвязь, радиовещание, телевидение 

Книга 2. Система коллективного приема 
телевизионного сигнала 

 

03-01/17 СОТ Система охранного телевидения  
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

-1 Общие данные  

-2 Условные графические обозначения  

-3 Секция 1. Структурная схема системы радиофикации  

-4 Секция 2. Структурная схема системы радиофикации  

-5 Секция 3. Структурная схема системы радиофикации  

-6 Секция 4. Структурная схема системы радиофикации  

-7 Секция 5. Структурная схема системы радиофикации  

-8 Секция 6. Структурная схема системы радиофикации  

-9 
Секция 7. Структурная схема системы радиофикации 

 

-10 
Секция 8. Структурная схема системы радиофикации 

 

-11 Схема коммутации блоков УППВ 1918 М1  

-12 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 1. План подвала 
 

-13 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 1. План 1этажа 
 

-14 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 1. План 2-9 этажей 
 

-15 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 1. План 10-12  этажей 
 

-16 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 1. План 13  этажа 
 

-17 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 1. План 14  этажа 
 

-18 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 2. План подвала 
 

-19 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 2. План 1этажа 
 

-20 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 2. План 2-5 этажей 
 

-21 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 2. План 6 этажа 
 

-22 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 3. План подвала 
 

-23 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 3. План 1этажа 
 

-24 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 3. План 2 этажа 
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-25 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 3. План 3-7 этажей 
 

-26 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 3. План 8 этажа 
 

-27 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 3. План 9  этажа 
 

-28 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 4. План подвала 
 

-29 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 4. План 1 этажа 
 

-30 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 4. План 2-7 этажей 
 

-31 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 4. План 8 этажа 
 

-32 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 4. План 9 этажа 
 

-33 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 5. План подвала 
 

-34 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 5. План 1 этажа 
 

-35 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 5. План 2-6 этажей 
 

-36 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 
Секция 5. План 7 этажа 

 

-37 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 
Секция 5. План 8 этажа 

 

-38 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 6. План подвала 
 

-39 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 6. План 1 этажа 
 

-40 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 6. План 2-4 этажей 
 

-41 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 6. План 5 этажа 
 

-42 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 6. План 6 этажа 
 

-43 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 7. План подвала 
 

-44 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 7. План 1 этажа 
 

-45 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 7. План 2-5 этажей 
 

-46 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 7. План 6 этажа 
 

-47 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 7. План 7 этажа 
 

-48 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 8. План подвала 
 

-49 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 8. План 1 этажа 
 

-50 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 8. План 2-6 этажей 
 

-51 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 8. План 7 этажа 
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-52 
План прокладки кабелей системы радиофикации. 

Секция 8. План 8 этажа 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

ГОСТ Р 21.1101-2013 
Основные требования к проектной и рабочей 
документации 

 

ГОСТ Р 51241- 2008 
Средства и системы радиофикации. Классификация. 
Общие технические требования. Методы испытаний 

 

ГОСТ Р 54831-2011 

Системы радиофикации. Устройства преграждающие 
управляемые. Общие технические требования. 
Методы испытаний 

 

Р 78.36.039-2014 

Рекомендации. Технические средства систем 
безопасности объектов. Обозначения условные 
графические элементов технических средств охраны, 
систем радиофикации, систем охранного 
телевидения 

 

ГОСТ Р 53246-2008 

Информационные технологии. Системы кабельные 
структурированные. Проектирование основных узлов 
системы. Общие требования 

 

   

 Прилагаемые документы  

03-01/17 РТ1.КЖ Кабельный журнал 20 листов 

03-01/17 РТ1.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 1 листа 
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1. Общие указания. 

Настоящий комплект рабочей документации разработан на основании: 

- технических условий №543 РФ-ЕТЦ/2018 от 06.08.2018г. на подключение к 

телекоммуникационным сетям ООО «Корпорация Информ ТелеСеть» (Оператор) 

проектируемой жилой застройки по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г.п. 

Горки Ленинские, вблизи д. Сапроново; 

- технического задания; 

- материалов изысканий; 

- исходных данных, выданных Заказчиком. 

Рабочей документацией предусмотрено оснащение многоквартирного жилого 

дома системой радиофикации. 

Проектом предусмотрена установка установки подачи программ вещания 

УППВ 1918 М1 в серверной  в секции 3.  

Основные технические решения принятые при проекетировании: 

Проектом предусмотрены: 

- комплект УППВ 1918 М1; 

- антенна для приема радиосигнала RADANT 320FM; 

- трансформаторные шкафы ШТР10-1, ШТР10-4, ШТР25-1, ШТР25-2 ; 

- радиорозетки РПВ-1-2-30; 

- ограничительные коробки РОН-2 и КРА-4; 

- комплект коаксиальных кабелей для соединения антенны с головной 

станцией; 

-комплект кабелей для горизонтальной и вертикальной разводки сетей 

радиофикации; 

Оптические патч-панели учтены в разделе СС1.  Питание активного 

оборудования осуществляется от розеточных блоков установленных в 

телекоммуникационных шкафах. 

 

2. Указания по монтажу. 

Оконцовка абонентских кабелей производится в квартирных слаботочных 

шкафах, посредством монтажа радиорозеток . 
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Прокладка   кабельной линии  от антенны до комплекта УППВ 1918М1 

выполняется кабелем марки SAT703ZH в проволочных лотках  совместно с 

кабелями СКС и горизонтальных слаботочных стояках. 

Прокладка кабельных линий между УППВ и трансформаторными шкафами 

выполняется кабелем марки КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х1,5 исп. РОМ в проволочных 

лотках совместно с кабелями СКС, а также открыто в ПВХ трубах в подвале. 

Прокладка кабельной линии от трансформаторных шкафов до 

ограничительных коробок выполнить неразрывно , кабелем марки КПСВВнг(А)-LS 

1х2х1,5 исп. РОМ в слаботочных стояках и проволочных лотках совместно с 

каюбелями СКС   

Прокладка кабельной линии от ограничительных коробок до радиорозеток 

выполнить кабелем марки КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 исп. РОМ  в проволочных 

лотках  совместно с кабелями СКС и открыто в ПНД трубе в подвале, в ПВХ 

трубах в стяжке пола , а также в стенах.   

Прокладка межэтажных кабельных линий выполняется по слаботочным 

горизонтальным стоякам. Проход кабеля через стены выполнить в стальной 

трубе, с последующей заделкой легкопробиваемым материалом. 
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Общество с ограниченной ответственностью
«Сфера-Мск»

Жилой дом переменной этажности со встроенными 
нежилыми помещениями на первом этаже (4 очередь строительства)

в составе комплекса жилых домов по адресу:
Московская область, Ленинский район, Городское поселение

Горки Ленинские, д. Сапроново

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

 Радиосвязь, радиовещание, телевидение

Радиофикация

 Кабельный журнал

03-01/17-РТ1.КЖ

2019



Марка Число жил  и 
сечение

Секция 1

1.1 ШТР25-2 (Секция 1)
Секция 1, 1 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 16 25 3

1.2
Секция 1, 1 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 1, 2 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 8 25 7

1.3
Секция 1, 2 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 1, 3 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

1.4
Секция 1, 3 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 1, 4 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

1.5
Секция 1, 4 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 1, 5 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

1.6
Секция 1, 5 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 1, 6 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

1.7
Секция 1, 6 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 1, 7 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

1.8
Секция 1, 7 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 1, 8 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

1.9
Секция 1, 8 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 1, 9 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

1.10
Секция 1, 9 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 1, 10 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

1.11
Секция 1, 10 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 1, 11 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

1.12
Секция 1, 11 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 1,  12 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

1.13
Секция 1, 12 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 1, 13 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

1.14
Секция 1, 13 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 1, 14 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

1.1.1
Секция 1, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 1 этаж, ОП-1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 13 25 13

1.1.2
Секция 1, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 1 этаж, ОП-2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

1.2.1
Секция 1, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 2 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

1.2.2
Секция 1, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 2 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

1.2.3
Секция 1, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 2 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.2.4
Секция 1, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 2 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.2.5
Секция 1, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 2 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.2.6
Секция 1, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 2 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.3.1
Секция 1, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 3 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

1.3.2
Секция 1, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 3 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11
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1.3.3
Секция 1, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 3 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.3.4
Секция 1, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 3 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.3.5
Секция 1, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 3 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.3.6
Секция 1, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 3 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.4.1
Секция 1, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 4 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

1.4.2
Секция 1, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 4 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

1.4.3
Секция 1, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 4 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.4.4
Секция 1, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 4 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.4.5
Секция 1, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 4 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.4.6
Секция 1, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 4 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.5.1
Секция 1, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 5 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

1.5.2
Секция 1, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 5 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

1.5.3
Секция 1, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 5 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.5.4
Секция 1, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 5 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.5.5
Секция 1, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 5 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.5.6
Секция 1, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 5 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.6.1
Секция 1, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 6 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

1.6.2
Секция 1, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 6 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

1.6.3
Секция 1, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 6 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.6.4
Секция 1, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 6 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.6.5
Секция 1, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 6 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.6.6
Секция 1, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 6 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.7.1
Секция 1, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 7 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

1.7.2
Секция 1, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 7 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

1.7.3
Секция 1, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 7 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12
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1.7.4
Секция 1, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 7 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.7.5
Секция 1, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 7 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.7.6
Секция 1, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 7 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.8.1
Секция 1, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 8 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

1.8.2
Секция 1, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 8 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

1.8.3
Секция 1, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 8 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.8.4
Секция 1, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 8 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.8.5
Секция 1, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 8 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.8.6
Секция 1, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 8 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.9.1
Секция 1, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 9 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

1.9.2
Секция 1, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 9 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

1.9.3
Секция 1, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 9 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.9.4
Секция 1, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 9 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.9.5
Секция 1, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 9 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.9.6
Секция 1, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 9 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.10.1
Секция 1, 10 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 10 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

1.10.2
Секция 1, 10 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 10 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

1.10.3
Секция 1, 10 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 10 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.10.4
Секция 1, 10 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 10 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.10.5
Секция 1, 10 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 10 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

1.10.6
Секция 1, 10 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 10 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.10.7
Секция 1, 10 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 10 этаж, квартира 7 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

1.11.1
Секция 1, 11 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 11 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

1.11.2
Секция 1, 11 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 11 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

1.11.3
Секция 1, 11 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 11 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12
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1.11.4
Секция 1, 11 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 11 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.11.5
Секция 1, 11 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 11 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

1.11.6
Секция 1, 11 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 11 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.11.7
Секция 1, 11 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 11 этаж, квартира 7 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

1.12.1
Секция 1, 12 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 12 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

1.12.2
Секция 1, 12 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 12 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

1.12.3
Секция 1, 12 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 12 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.12.4
Секция 1, 12 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 12 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.12.5
Секция 1, 12 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 12 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

1.12.6
Секция 1, 12 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 12 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.12.7
Секция 1, 12 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 12 этаж, квартира 7 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

1.13.1
Секция 1, 13 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 13 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

1.13.2
Секция 1, 13 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 13 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

1.13.3
Секция 1, 13 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 13 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.13.4
Секция 1, 13 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 13 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.13.5
Секция 1, 13 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 13 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

1.13.6
Секция 1, 13 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 13 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.13.7
Секция 1, 13 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 13 этаж, квартира 7 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

1.14.1
Секция 1, 14 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 14 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

1.14.2
Секция 1, 14 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 14 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.14.3
Секция 1, 14 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 14 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

1.14.4
Секция 1, 14 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 14 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

1.14.5
Секция 1, 14 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 14 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

1.14.6
Секция 1, 14 этаж, коробка 
ограничительная Секция 1, 14 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

Секция 2
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2.1 ШТР25-2 (Секция 3)
Секция 2, 1 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 69 25 3

2.2
Секция 2, 1 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 2, 2 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 8 25 7

2.3
Секция 2, 2 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 2, 3 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

2.4
Секция 2, 3 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 2, 4 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

2.5
Секция 2, 4 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 2, 5 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

2.6
Секция 2, 5 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 2, 6 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

2.1.1
Секция 2, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 1 этаж, ОП-3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 16 25 16

2.1.2
Секция 2, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 1 этаж, ОП-4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

2.1.3
Секция 2, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 1 этаж, ОП-5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 15 25 15

2.1.4
Секция 2, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 1 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 15 25 15

2.2.1
Секция 2, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 2 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

2.2.2
Секция 2, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 2 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 9 25 9

2.2.3
Секция 2, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 2 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

2.2.4
Секция 2, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 2 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

2.2.5
Секция 2, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 2 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 15 25 15

2.2.6
Секция 2, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 2 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

2.2.7
Секция 2, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 2 этаж, квартира 7 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

2.2.8
Секция 2, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 2 этаж, квартира 8 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 27 25 27

2.2.9
Секция 2, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 2 этаж, квартира 9 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 26 25 26

2.3.1
Секция 2, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 3 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

2.3.2
Секция 2, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 3 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 9 25 9

2.3.3
Секция 2, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 3 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

2.3.4
Секция 2, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 3 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

2.3.5
Секция 2, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 3 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 15 25 15

2.3.6
Секция 2, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 3 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

2.3.7
Секция 2, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 3 этаж, квартира 7 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22
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2.3.8
Секция 2, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 3 этаж, квартира 8 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 27 25 27

2.3.9
Секция 2, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 3 этаж, квартира 9 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 26 25 26

2.4.1
Секция 2, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 4 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

2.4.2
Секция 2, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 4 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 9 25 9

2.4.3
Секция 2, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 4 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

2.4.4
Секция 2, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 4 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

2.4.5
Секция 2, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 4 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 15 25 15

2.4.6
Секция 2, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 4 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

2.4.7
Секция 2, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 4 этаж, квартира 7 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

2.4.8
Секция 2, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 4 этаж, квартира 8 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 27 25 27

2.4.9
Секция 2, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 4 этаж, квартира 9 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 26 25 26

2.5.1
Секция 2, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 5 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

2.5.2
Секция 2, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 5 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 9 25 9

2.5.3
Секция 2, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 5 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

2.5.4
Секция 2, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 5 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

2.5.5
Секция 2, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 5 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 15 25 15

2.5.6
Секция 2, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 5 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

2.5.7
Секция 2, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 5 этаж, квартира 7 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

2.5.8
Секция 2, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 5 этаж, квартира 8 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 27 25 27

2.5.9
Секция 2, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 5 этаж, квартира 9 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 26 25 26

2.6.1
Секция 2, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 6 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

2.6.2
Секция 2, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 6 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 13 25 13

2.6.3
Секция 2, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 6 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 15 25 15

2.6.4
Секция 2, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 6 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

2.6.5
Секция 2, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 6 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

2.6.6
Секция 2, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 6 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 27 25 27
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2.6.7
Секция 2, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 2, 6 этаж, квартира 7 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 26 25 26

Секция 3

3.1 ШТР25-1 (Секция 3)
Секция 3, 1 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 30 25 3

3.2
Секция 3, 1 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 3, 2 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

3.3
Секция 3, 2 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 3, 3 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

3.4
Секция 3, 3 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 3, 4 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

3.5
Секция 3, 4 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 3, 5 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

3.6
Секция 3, 5 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 3, 6 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

3.7
Секция 3, 6 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 3, 7 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

3.8
Секция 3, 7 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 3, 8 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

3.9
Секция 3, 8 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 3, 9 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

3.1.1
Секция 3, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 1 этаж, ОП-6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

3.1.2
Секция 3, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 1 этаж, ОП-7 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 16 25 16

3.2.1
Секция 3, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 2 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 15 25 15

3.2.2
Секция 3, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 2 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

3.2.3
Секция 3, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 2 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

3.2.4
Секция 3, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 2 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

3.2.5
Секция 3, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 2 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 18 25 18

3.3.1
Секция 3, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 3 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

3.3.2
Секция 3, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 3 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

3.3.3
Секция 3, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 3 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

3.3.4
Секция 3, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 3 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

3.3.5
Секция 3, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 3 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

3.3.6
Секция 3, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 3 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 18 25 18

3.4.1
Секция 3, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 4 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

3.4.2
Секция 3, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 4 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17
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3.4.3
Секция 3, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 4 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

3.4.4
Секция 3, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 4 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

3.4.5
Секция 3, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 4 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

3.4.6
Секция 3, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 4 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 18 25 18

3.5.1
Секция 3, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 5 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

3.5.2
Секция 3, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 5 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

3.5.3
Секция 3, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 5 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

3.5.4
Секция 3, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 5 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

3.5.5
Секция 3, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 5 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

3.5.6
Секция 3, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 5 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 18 25 18

3.6.1
Секция 3, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 6 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

3.6.2
Секция 3, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 6 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

3.6.3
Секция 3, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 6 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

3.6.4
Секция 3, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 6 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

3.6.5
Секция 3, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 6 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

3.6.6
Секция 3, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 6 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 18 25 18

3.7.1
Секция 3, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 7 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

3.7.2
Секция 3, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 7 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

3.7.3
Секция 3, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 7 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

3.7.4
Секция 3, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 7 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

3.7.5
Секция 3, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 7 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

3.7.6
Секция 3, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 7 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 18 25 18

3.8.1
Секция 3, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 8 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

3.8.2
Секция 3, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 8 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

3.8.3
Секция 3, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 8 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

3.8.4
Секция 3, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 8 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12
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3.8.5
Секция 3, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 8 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

3.8.6
Секция 3, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 8 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 18 25 18

3.9.1
Секция 3, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 9 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

3.9.2
Секция 3, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 9 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

3.9.3
Секция 3, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 9 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

3.9.4
Секция 3, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 9 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

3.9.5
Секция 3, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 9 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

3.9.6
Секция 3, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 3, 9 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 18 25 18

1 Секция 3, подвал УППВ 1918 М1 ШТР25-1 (Секция 3) КПСВЭВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 3 25

2 ШТР25-1 (Секция 3) ШТР25-2 (Секция 3) КПСВЭВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 3 25

3 ШТР25-2 (Секция 3) ШТР25-1 (Секция 6) КПСВЭВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 100 25

4 ШТР25-1 (Секция 6) ШТР25-2 (Секция 6) КПСВЭВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 3 25

5 ШТР25-2 (Секция 3) ШТР25-2 (Секция 1) КПСВЭВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 111 25

Секция 4

4.1 ШТР25-2 (Секция 3)
Секция 4, 1 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 29 25 6

4.2
Секция 4, 1 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 4, 2 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

4.3
Секция 4, 2 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 4, 3 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

4.4
Секция 4, 3 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 4, 4 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

4.5
Секция 4, 4 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 4, 5 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

4.6
Секция 4, 5 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 4, 6 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

4.7
Секция 4, 6 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 4, 7 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

4.8
Секция 4, 7 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 4, 8 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

4.9
Секция 4, 8 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 4, 9 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

4.1.1
Секция 4, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 1 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 23 25 11

4.1.2
Секция 4, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 1 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

4.1.3
Секция 4, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 1 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17
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4.2.1
Секция 4, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 2 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 18 25 18

4.2.2
Секция 4, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 2 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

4.2.3
Секция 4, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 2 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 9 25 9

4.2.4
Секция 4, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 2 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 8 25 8

4.2.5
Секция 4, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 2 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

4.3.1
Секция 4, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 3 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 18 25 18

4.3.2
Секция 4, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 3 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

4.3.3
Секция 4, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 3 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 9 25 9

4.3.4
Секция 4, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 3 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 8 25 8

4.3.5
Секция 4, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 3 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

4.4.1
Секция 4, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 4 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 18 25 18

4.4.2
Секция 4, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 4 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

4.4.3
Секция 4, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 4 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 9 25 9

4.4.4
Секция 4, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 4 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 8 25 8

4.4.5
Секция 4, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 4 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

4.5.1
Секция 4, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 5 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 18 25 18

4.5.2
Секция 4, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 5 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

4.5.3
Секция 4, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 5 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 9 25 9

4.5.4
Секция 4, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 5 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 8 25 8

4.5.5
Секция 4, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 5 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

4.6.1
Секция 4, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 6 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 18 25 18

4.6.2
Секция 4, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 6 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

4.6.3
Секция 4, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 6 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 9 25 9

4.6.4
Секция 4, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 6 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 8 25 8

4.6.5
Секция 4, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 6 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

4.7.1
Секция 4, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 7 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 18 25 18
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4.7.2
Секция 4, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 7 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

4.7.3
Секция 4, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 7 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 9 25 9

4.7.4
Секция 4, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 7 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 8 25 8

4.7.5
Секция 4, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 7 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

4.8.1
Секция 4, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 8 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 18 25 18

4.8.2
Секция 4, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 8 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

4.8.3
Секция 4, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 8 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 9 25 9

4.8.4
Секция 4, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 8 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 8 25 8

4.8.5
Секция 4, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 8 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

4.9.1
Секция 4, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 9 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 18 25 18

4.9.2
Секция 4, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 9 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

4.9.3
Секция 4, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 9 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 9 25 9

4.9.4
Секция 4, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 9 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 8 25 8

4.9.5
Секция 4, 9 этаж, коробка 
ограничительная Секция 4, 9 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

Секция 5

5.1 ШТР25-2 (Секция 6)
Секция 5, 1 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 29 25 4

5.2
Секция 5, 1 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 5, 2 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 6 25 5

5.3
Секция 5, 2 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 5, 3 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

5.4
Секция 5, 3 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 5, 4 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

5.5
Секция 5, 4 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 5, 5 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

5.6
Секция 5, 5 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 5, 6 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

5.7
Секция 5, 6 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 5, 7 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

5.8
Секция 5, 7 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 5, 8 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

5.1.1
Секция 5, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 1 этаж, ОП-8 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 24 25 24

5.1.2
Секция 5, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 1 этаж, ОП-9 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

5.1.3
Секция 5, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 1 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 41 25 6
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5.1.4
Секция 5, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 1 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 13 25 13

5.2.1
Секция 5, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 2 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 15 25 15

5.2.2
Секция 5, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 2 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

5.2.3
Секция 5, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 2 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 8 25 8

5.2.4
Секция 5, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 2 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 16 25 16

5.2.5
Секция 5, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 2 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 25 25 25

5.2.6
Секция 5, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 2 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

5.3.1
Секция 5, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 3 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 15 25 15

5.3.2
Секция 5, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 3 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

5.3.3
Секция 5, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 3 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 8 25 8

5.3.4
Секция 5, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 3 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 16 25 16

5.3.5
Секция 5, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 3 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 25 25 25

5.3.6
Секция 5, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 3 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

5.4.1
Секция 5, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 4 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 15 25 15

5.4.2
Секция 5, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 4 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

5.4.3
Секция 5, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 4 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 8 25 8

5.4.4
Секция 5, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 4 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 16 25 16

5.4.5
Секция 5, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 4 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 25 25 25

5.4.6
Секция 5, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 4 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

5.5.1
Секция 5, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 5 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 15 25 15

5.5.2
Секция 5, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 5 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

5.5.3
Секция 5, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 5 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 8 25 8

5.5.4
Секция 5, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 5 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 16 25 16

5.5.5
Секция 5, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 5 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 25 25 25

5.5.6
Секция 5, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 5 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

5.6.1
Секция 5, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 6 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 15 25 15
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5.6.2
Секция 5, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 6 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

5.6.3
Секция 5, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 6 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 8 25 8

5.6.4
Секция 5, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 6 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 16 25 16

5.6.5
Секция 5, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 6 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 25 25 25

5.6.6
Секция 5, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 6 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

5.7.1
Секция 5, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 7 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 15 25 15

5.7.2
Секция 5, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 7 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

5.7.3
Секция 5, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 7 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 8 25 8

5.7.4
Секция 5, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 7 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 16 25 16

5.7.5
Секция 5, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 7 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 25 25 25

5.7.6
Секция 5, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 7 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

5.8.1
Секция 5, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 8 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

5.8.2
Секция 5, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 8 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 8 25 8

5.8.3
Секция 5, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 8 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 16 25 16

5.8.4
Секция 5, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 5, 8 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 25 25 25

Секция 6

6.1 ШТР25-1 (Секция 6)
Секция 6, 1 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 24 25 3

6.2
Секция 6, 1 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 6, 2 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 9 25 8

6.3
Секция 6, 2 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 6, 3 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

6.4
Секция 6, 3 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 6, 4 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

6.5
Секция 6, 4 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 6, 5 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

6.6
Секция 6, 5 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 6, 6 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

6.1.1
Секция 6, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 1 этаж, ОП-10 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

6.1.2
Секция 6, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 1 этаж, ОП-11 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

6.1.3
Секция 6, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 1 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 13 25 13

6.1.4
Секция 6, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 1 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 31 25 8
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6.2.1
Секция 6, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 2 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

6.2.2
Секция 6, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 2 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

6.2.3
Секция 6, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 2 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

6.2.4
Секция 6, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 2 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

6.2.5
Секция 6, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 2 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 13 25 13

6.2.6
Секция 6, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 2 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

6.3.1
Секция 6, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 3 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

6.3.2
Секция 6, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 3 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

6.3.3
Секция 6, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 3 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

6.3.4
Секция 6, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 3 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

6.3.5
Секция 6, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 3 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 13 25 13

6.3.6
Секция 6, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 3 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

6.4.1
Секция 6, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 4 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

6.4.2
Секция 6, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 4 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

6.4.3
Секция 6, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 4 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

6.4.4
Секция 6, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 4 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

6.4.5
Секция 6, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 4 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 13 25 13

6.4.6
Секция 6, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 4 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

6.5.1
Секция 6, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 5 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

6.5.2
Секция 6, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 5 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

6.5.3
Секция 6, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 5 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

6.5.4
Секция 6, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 5 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

6.5.5
Секция 6, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 5 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 13 25 13

6.5.6
Секция 6, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 5 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

6.6.1
Секция 6, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 6 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 22 25 22

6.6.2
Секция 6, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 6 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17
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6.6.3
Секция 6, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 6 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

6.6.4
Секция 6, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 6 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

6.6.5
Секция 6, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 6 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 13 25 13

6.6.6
Секция 6, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 6, 6 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 17 25 17

Секция 7

7.1 ШТР25-2 (секция 6)
Секция 7, 1 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 77 25 11

7.2
Секция 7, 1 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 7, 2 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

7.3
Секция 7, 2 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 7, 3 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

7.4
Секция 7, 3 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 7, 4 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

7.5
Секция 7, 4 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 7, 5 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

7.6
Секция 7, 5 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 7, 6 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

7.7
Секция 7, 6 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 7, 7 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

7.1.1
Секция 7, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 1 этаж, ОП-12 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

7.1.2
Секция 7, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 1 этаж, ОП-13 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 8 25 8

7.1.3
Секция 7, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 1 этаж, ОП-14 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

7.1.4
Секция 7, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 1 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 41 25 13

7.2.1
Секция 7, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 2 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

7.2.2
Секция 7, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 2 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

7.2.3
Секция 7, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 2 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 16 25 16

7.2.4
Секция 7, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 2 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

7.2.5
Секция 7, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 2 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

7.2.6
Секция 7, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 2 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

7.3.1
Секция 7, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 3 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

7.3.2
Секция 7, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 3 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

7.3.3
Секция 7, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 3 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 16 25 16

7.3.4
Секция 7, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 3 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12
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7.3.5
Секция 7, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 3 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

7.3.6
Секция 7, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 3 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

7.4.1
Секция 7, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 4 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

7.4.2
Секция 7, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 4 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

7.4.3
Секция 7, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 4 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 16 25 16

7.4.4
Секция 7, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 4 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

7.4.5
Секция 7, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 4 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

7.4.6
Секция 7, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 4 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

7.5.1
Секция 7, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 5 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

7.5.2
Секция 7, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 5 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

7.5.3
Секция 7, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 5 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 16 25 16

7.5.4
Секция 7, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 5 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

7.5.5
Секция 7, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 5 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

7.5.6
Секция 7, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 5 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

7.6.1
Секция 7, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 6 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 20 25 20

7.6.2
Секция 7, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 6 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

7.6.3
Секция 7, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 6 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 16 25 16

7.6.4
Секция 7, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 6 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

7.6.5
Секция 7, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 6 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

7.6.6
Секция 7, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 6 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

7.7.1
Секция 7, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 7 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

7.7.2
Секция 7, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 7 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 16 25 16

7.7.3
Секция 7, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 7 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

7.7.4
Секция 7, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 7 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 10 25 10

7.7.5
Секция 7, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 7, 7 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

Секция 8
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8.1 ШТР25-2 (Секция 1)
Секция 8, 1 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 49 25 4

8.2
Секция 8, 1 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 8, 2 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

8.3
Секция 8, 2 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 8, 3 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

8.4
Секция 8, 3 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 8, 4 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

8.5
Секция 8, 4 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 8, 5 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

8.6
Секция 8, 5 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 8, 6 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

8.7
Секция 8, 6 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 8, 7 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

8.8
Секция 8, 7 этаж, коробка 
ограничительная 

Секция 8, 8 этаж, коробка 
ограничительная 

КПСВВнг(А)-LS 
исп. РОМ 1х2х1,5 4 25 3

8.1.1
Секция 8, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 1 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 31 25 5

8.1.2
Секция 8, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 1 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 13 25 13

8.1.3
Секция 8, 1 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 1 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 15 25 15

8.2.1
Секция 8, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 2 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

8.2.2
Секция 8, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 2 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

8.2.3
Секция 8, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 2 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

8.2.4
Секция 8, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 2 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

8.2.5
Секция 8, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 2 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

8.2.6
Секция 8, 2 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 2 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

8.3.1
Секция 8, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 3 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

8.3.2
Секция 8, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 3 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

8.3.3
Секция 8, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 3 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

8.3.4
Секция 8, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 3 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

8.3.5
Секция 8, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 3 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

8.3.6
Секция 8, 3 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 3 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

8.4.1
Секция 8, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 4 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

8.4.2
Секция 8, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 4 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

8.4.3
Секция 8, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 4 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11
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8.4.4
Секция 8, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 4 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

8.4.5
Секция 8, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 4 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

8.4.6
Секция 8, 4 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 4 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

8.5.1
Секция 8, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 5 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

8.5.2
Секция 8, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 5 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

8.5.3
Секция 8, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 5 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

8.5.4
Секция 8, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 5 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

8.5.5
Секция 8, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 5 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

8.5.6
Секция 8, 5 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 5 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

8.6.1
Секция 8, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 6 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

8.6.2
Секция 8, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 6 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

8.6.3
Секция 8, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 6 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

8.6.4
Секция 8, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 6 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

8.6.5
Секция 8, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 6 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

8.6.6
Секция 8, 6 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 6 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

8.7.1
Секция 8, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 7 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

8.7.2
Секция 8, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 7 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

8.7.3
Секция 8, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 7 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

8.7.4
Секция 8, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 7 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

8.7.5
Секция 8, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 7 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

8.7.6
Секция 8, 7 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 7 этаж, квартира 6 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21

8.8.1
Секция 8, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 8 этаж, квартира 1 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 14 25 14

8.8.2
Секция 8, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 8 этаж, квартира 2 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 12 25 12

8.8.3
Секция 8, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 8 этаж, квартира 3 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 11 25 11

8.8.4
Секция 8, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 8 этаж, квартира 4 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 19 25 19

8.8.5
Секция 8, 8 этаж, коробка 
ограничительная Секция 8, 8 этаж, квартира 5 КПСВВнг(А)-LS 

исп. РОМ 1х2х0,5 21 25 21
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Марка Число жил  и 
сечение

№

Н
аз

на
че

ни
е

Н
ап

ря
же

ни
е,

 
В

Диаметр (мм.) Длинна (м.) Диаметр (мм.)

№
 т

ру
бы

Наименование

Откуда Куда

Кабель или провод

ПроложеноТрубы

Примечание

Кабель или провод

Общая 
длинна (м.)

Число жил и 
сечениеМарка

Итого:
КПСВВнг(А)-LS исп. 

РОМ
1х2х0,5 5917

КПСВВнг(А)-LS исп. 
РОМ

1х2х1,5 574

КПСВЭВнг(А)-LS 
исп. РОМ

1х2х1,5 220

ПВХ труба ф 25мм 6022
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 
Код продукции Поставщик 

Ед. из-
мерения 

Кол. Масса 

1 ед., кг 
Примечание 

 Оборудование        

1.  Устройство передачи программ вещания УППВ 1918 М1  ИнформТелеСеть шт. 1   

2.  Радиоприемная антенна RADANT 320FM  Сателит ЛТД шт. 1   

3.  Шкаф трансформаторный ШТР25-1  ИнформТелеСеть шт. 2   

4.  Шкаф трансформаторный  ШТР25-2  ИнформТелеСеть шт. 3   

5.  Коробка ограничительная  РОН-2  ИнформТелеСеть шт. 59   

6.  Коробка ограничительная КРА-4  ИнформТелеСеть шт. 70   

7.  Радиорозетка РПВ-1-2-30  Белтиз шт. 384   

8.  Грозоразрядник антенный CXC-06-B/FF/75  Полигон шт. 1   

9.  Патч-корд медный Cat5e, 10м 
PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ-45-

C5e-10M-LSZH 
 Hyperline шт. 1   

 Материалы        

10.  Кабель коаксиальный  SAT703ZH  Cavel м 150   

11.  Кабель парной скрутки для систем автоматики 
КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х1,5 исп. 

РОН 
 ИнформТелеСеть м 220   

12.  Кабель парной скрутки для систем автоматики 
КПСВВнг(А)-LS 1х2х1,5 исп. 

РОН 
 ИнформТелеСеть м 575   

13.  Кабель парной скрутки для систем автоматики 
КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 исп. 

РОН 
 ИнформТелеСеть м 6000   

14.  F-разъем на кабель SAT703B FCP055   Cavel шт 5   

15.  Труба гофрированная Dусл=25 мм   ДКС м 5673   

16.  Труба стальная водогазопроводная, Dусл.пр.=40 мм, ГОСТ 3262-75    м 150   

         

         

         

 


